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Результаты экспресс-анализа воды

п.Олоновка, Новоузенский р-н, Саратовская область. После системы очистки воды.

№ Наименование Измеренное значение СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода» не более

1 Железо общее, мг/л 0,05 0,3

2 Жесткость общая, мг-экв/л 0,8 7

3 Солесодержание, мг/л 185 1000

4 рН 7,1 6-9

5 Мутность, мг/л 0 2

6 Цветность, балл 0 20
 

Директор Никитин Ф.В.

 


